
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 

  

PRZEKROCZENIA ZA OKRES     2002-01-01 do  2002-12-01 

  
  

Wodociąg ...... 
  

Nazwa punktu Data Czynnik badany Wartość Wg normy 

 Woda do sieci 2002-01-08 Mangan, mg/l     0,1   0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,36 0 - 0,2 

 2002-02-13 Mangan, mg/l     0,1   0 - 0,05 

  Amoniak NH4, mg/l     0,41 0 - 0,39 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,45 0 - 0,2 

  Og.l.bakterii w 22st C      npl    0 - 100 

 2002-03-12 Mangan, mg/l     0,09  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,4  0 - 0,2 

 2002-04-08 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,28  0 - 0,2 

  Og.l.bakterii w 22st C      npl    0 - 100 

 2002-04-29 Mangan, mg/l     0,1   0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,21  0 - 0,2 

 2002-06-03 Mangan, mg/l     0,09  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,41 0 - 0,2 

  Mętność, mg/l     1,9  0 - 1 

  Og.l.bakterii w 22st C      npl    0 - 100 

  Bakt.gr.coli w 100ml      npl    0 - 0 

 2002-07-01 Mangan, mg/l     0,1   0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,28  0 - 0,2 

ul. Wodociągowa 5 2002-01-08 Mangan, mg/l     0,09  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,32 0 - 0,2 

 2002-02-13 Mangan, mg/l     0,1   0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,41 0 - 0,2 

  Og.l.bakterii w 22st C      npl    0 - 100 

 2002-03-12 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,34 0 - 0,2 

 2002-04-08 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,22  0 - 0,2 

 2002-04-29 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

 2002-06-03 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,29  0 - 0,2 

  Mętność, mg/l     1,2  0 - 1 

  Og.l.bakterii w 22st C      npl    0 - 100 

  Bakt.gr.coli w 100ml      npl    0 - 0 

 2002-07-01 Mangan, mg/l     0,08  0 - 0,05 

  Żelazo ogólne, mg/l     0,25  0 - 0,2 

 


